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CAIET DE SARCINI
1.0BIECTUL:

~

Achizitionarea a 3 electropompe de circulatie agent termic (incéliire) prevdzute cu
etansdri mecanice de rezervd. - 2 buc. electropompe din tipodimensiunea 1
- 1 buc. electropompe din tipodimensiunea 2.
Cod CPV 42122100-1 ,,Pompe pentru lichide”, conform Regulamentului (CE) nr. 213/2008
al  Parlamentului European si al Consiliului privind ..Vocabularul comun privind achizitiile
publice”.

2. SCOPUL
Intrucdt in sezonul rece continuitatea furnizarii agentului termic este prioritara este
imperios necesard constituirea unui stoc tampon din acest tip de electropompe de circulatie
destinat inlocuirii in termen cat mai scurt a celor care se pot defecta accidental ori datorita
perioadei de functionare timp de peste 15 de ani in instalaiile de furnizare a a agentui termic
aecundar.

3. SPECIFICATII SI CONDITII TEHNICE
3.1 SPECIFICATII GENERALE
Cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
Intrucat in punctele termice (PT ) electropompele de circulatie a agentului termic
secundar aferente instalatiilor de incilzire sunt comandate in paralel si/sau simultan de catre
convertizoare de frecventd. ar fi necesard achizitionarea unor produse din aceeasi serie cu cele
existente. Deoarece tipul de electropompe IL 125/250-11/4 K3 si 125/270-15/4 K3 care
echipeazd o mare parte a PT a iesit din fabricatie s-a optat pentru achizifionarea unor pompe cu
rotor metalic. materiale componente §i caracteristici tehnice si dimensionale astfe] alese incat :
e si fie compatibile la functionarea in paralel cu electropompele existente in instalatii
e si fie acfionate de electromotoare avand puterile solicitate. astfel incit s permiti comanda
cu tipul de convertizor de frecventa existent in PT.
e sd le confere o mai mare fiabilitate si o reducere a volumului manoperei de inlocuire, montaj
si service
De asemenea am cosiderat necesard achizifionarea cite unui kit de etansare mecanica de
rezerva. necesar constituirii unui stoc minim de piese de schimb necesar pentru reparatii.

3.2 SPECIFICATII TEHNICE

a. turatia motorului electric de actionare: . 1.500 rot/min:
b. e B m——— apa incdrcatd cu suspensii:
ol iemetating TaRiths 4 Thitduln. de Tuetit .o s R
tmax = 120 e :
d. Presiune nominala:
................................................................................................................. PN 16 bar:
& fipul constructiv al pompelt s SR in —
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linie. verticala:

f. COTPUL POITIPET: ottt sra e turnat din fontd
sau 1nox;
g. TOLOTU] POTHDEE  sovnmrormmes s o s s e s metalic, din brons,
alama sau 1NoX;
h. axul pompei:
............................................................................................................................... inox;
1. tipul flansei:
............................................................................................................................... rotunda:
1 la racordurile de aspiratie si refulare
.............................................................................. Dn =125 mm,;

k.  distanta intre racordurile de aspiratie $i T€fUlAre ........cccoiiiiiiiiiciiiee
620 mm;
L. tip etangare mecanica:
............................................................................................................. bidirectionala:
m. plesa intermediard (pentru fixare) intremotor §i POMPE: s, fonta sau
inox;

n. motorul electric de actionare a pompelor sd fie trifazat. cu tensiunea de alimentare
400Vca si echipat cu

.................................................................................................................... senzor de
temperaturd incorporat:
0. clasa de izolafie a motorului electric de actionare a  pompelor:
..................................................................... B
p. clasi de eficienti a motorului electric de actionare a pompelor:
......................................................... 1E3;

q. grad de oprotectie al motorului electric de acfionare a  pompelor:
........................................................ IP55;

i n total (al pompei+electromotorului) in punctul de
PHCHOBIE s nrs s e minim 67%;

. indice de randament minim (MEI)
................................................................................................. minim 0,4;

Pentru tipodimesiunea 1 (2 buc)

t. debitul nominal
........................................................................................................................... 130mc /h;

u. indltimea de pompare
................................................................................................................ 19 mCA;

¥ puterea motorului electric de actionare
....................................................................................... 11 kW;

Pentru tipodimesiunea 2 (1 buc)

t. debitul nominal
........................................................................................................................ 180mc /h

u. inaltimea de pompare
............................................................................................................... 21 mCA;

V. puterea motorului electric de actionare
..................................................................................... 15 kW;

3.3 ALTE CERINTE

3.3.1. Produsele trebuie si fie noi si originale.

3.3.2. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din contract.

3.3.3. Oferta va cuprinde documentatia necesard (carti si fise tehnice. referinte/paginiWEB/
pagini de catalog. etc.) care si permitd verificarea facild a respectirii conditiilor impuse in

caietul de sarcini.

~

3.3.4. Odati cu livrarea echipamentelor. furnizorul va prezenta. obligatoriu in limba roméni :
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- declaratia de conformitate pentru produsele livrate:

- lista pieselor de schimb, a elementelor de uzurd si/sau a componentelor care necesiti
inlocuire dupa un anumit numar de ore de functionare precum si un tabel cu intervalele de timp
la care este recomandat a se efectua operatiunile de Inlocuire a acestora in cursul activitatii de
intretinere/exploatare:

-instructiuni de montaj si punere in functiune:
.3.5. Furnizorul este obligat sa asigure un kit de etansare de rezerva, inclus in pret,
.3.6. Functionarea pompelor sd fie garantatd 24/24 ore In regim greu (apa Incircati cu
suspensii).
3.3.7. Durata medie de viafd a echipamentului (pompé+electromtoor), in conditii normale de
functionare sa fie de minim 10 ani.

3.3.8. Atét pompele cat si electromotoarele care le actioneazi vor purta marcajul CE.

3.3.9. Furnizorul este obligat s& prezinte datele de contact ale unitatii de service autorizati de
producéatorul electropompelor. desemnata a efectua repararea/inlocuirea echipamentelor aflate
in perioada de garantie, la termenele precizate In Cap. § al caietului de sarcini

-
2
a5
S

4. IPOTEZE SI RISCURI
Ipoteze:
- Intre achizitor si furnizor vor exista relatii de cooperare bune, cu respectarea tuturor
cerintelor contractuale convenite:
- Toate cerintele de calitate si cantitate pentru produsele achizitionate vor fi indeplinite de
catre furnizor in conditii corespunzitoare.

Riscuri:

° Derularea contractului poate fi afectatd de urmatoarele riscuri:

° Dificultdti de cooperare intre achizitor si furnizor:

° intarzieri rezultate dintr-o comunicare deficitara intre achizitor si furnizor:

o Capacitatea insuficentd a furnizorului de a mobiliza resurse adecvate.necesare si
suficente. In timp util, pentru asigurarea cantititilor de produse solicitate:

° Capacitatea deficitard a furnizorului de a livra la timp documentele de calitate pentru
produsele livrate;

e Achizitorul intdrzie platile datorate furnizorului.

o In scopul indeplinirii cu succes a contractului de furnizare, a prevenirii riscurilor si a

minimizarii consecintelor acestora. in prevederile contractuale sunt previzute responsabilitatile
fiecarei parti inplicate, cu respectarea principiului reciprocitatii.

5. CONDITIILE DE LIVRARE

Furnizorul va asigura si transporta marfa la depozitul achizitorului, din Timisoara, str. Calea
Sagului, nr.201.

Produsele vor fi ambalate astfel incdt s& se asigure protectia acestora atit pe durata
transportului cat si la efectuarea manevrelor de montare la locul de exploatare. Transportul
acestora. de la furnizor la achizitor. se va face pe cheltuiala furnizorului si va fi inclus in
valoarea finald a ofertei. Daca In urma transportului, bunurile prezintd deficiente, repararea sau
inlocuirea lor se va face pe cheltuiala furnizorului.

6. TERMENUL DE LIVRARE

Termenul de livrare a produselor s& fie de maxim 45 zile calendaristice de la data semnarii
contractului. Pentru prejudiciile cauzate de furnizarea defectuoasd si/sau cu intirziere a
produselor contractate, ori de neindeplinirea in totalitate a acestor obligatii. achizitorul va
percepe partenerului de contract daune interese. conform reglementérilor legale in vigoare.
pana la acoperirea prejudiciului produs.

7. RECEPTIA
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Receptia cantitativd si calitativi a produselor se va face la depozitul beneficiarului din
Timisoara. Calea Sagului, nr.201, In maxim 5 zile de la primirea acestora pe baza urmétoarelor
documente de Insoftire:

- avizul de expediere sau factura fiscald
- certificatul de calitate sau declaratia de conformitate
- certificatul de garantie
- documentele specificate in capitolul 3, paragraful 3.3.4
[ n situatia in care. cu ocazia receptiei cantitative, se constatd neconformititi, beneficiarul va
anunta telefonic si in scris prin fax furnizorul. sd trimitd un delegat pentru a participa la
verificarea si constatarea lipsurilor si intocmirea procesului verbal. Dacé in termen de 24 ore de
la instiintare achizitorul nu primeste un raspuns, va receptiona produsul, incheindu-se proces
verbal de constatare a lipsurilor. Produsele cu lipsuri sau deficiente se vor péstra si depozita
separat.
Dupa incheierea documentului de receptie beneficiarul va proceda astfel:

-va Inména un exemplar din procesul verbal delegatului furnizorului, cdnd constatarea s-a
facut in prezenta acestuia.

-va transmite in 24 ore cdte un exemplar din procesul verbal furnizorului daca receptia s-a
facut fard prezenta acestuia.

Dupa eliminarea neconformitatilor in termenul stabilit. se reia procedura de receptie. In caz
contrar se va proceda la solutionarea divergentelor conform prevederilor contractuale.

8. GARANTII
Garantia produselor va fi specificata in ofertd, si va fi de minimum 24 luni de la data receptiei.
in cazul aparitiei unor defectiuni in perioada de garantie, neimputabile beneficiarului.
furnizorul va asigura pe cheltuiala sa . urmatoarele :
- depalasarea unor reprezentanti de specialitate, in termen de maxim 48 de ore de la momentul
avizarii in scris de citre beneficiar, pentru constatarea, impreuna cu beneficiarul, a defectiunilor
aparute si stabilirea de méasuri pentru remedierea acestora ;

- piese de schimb si materiale necesare pentru reparatii :

- personal specializat pentru executia reparatiilor.

9. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

9.1 Achizitorul are obligatia de a face receptia produselor in maxim 5 zile de la primirea
acestora.

0.2 Plata se va efectua. prin ordin de platé. in termen de 30 de zile de la receptie, cu conditia ca
produsele sa nu fie respinse in urma efectudrii receptiei, in baza facturii emise de furnizor cu
preturile unitare din contract.

9.3 Achizitorul are obligatia de a comunica orice modificare a numérului de cont sau a oricaror
elemente care ar putea influenta buna desfasurare a operatiunilor financiar — bancare intre
partile contractante, in termen de maxim 3 zile de la eventuala lor modificare.

9.4 Achizitorul, prin Directia Distributie, numeste responsabilul de contract care sd urméreasca
cantitativ si calitativ realizarea contractului in vederea efectuarii platilor si sid-1 comunice
furnizorului.

10. CERINTE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII, MEDIULUI, SANATATE SI
SECURITATE IN MUNCA SI PREVENIREA SITUATIILOR DE URGENTA

Cerinte privind asigurarea calitatii:

Produsele livrate trebuie sa fie noi. cu an de fabricatie nu mai vechi de 2021.

Furnizorul va prezenta dovezi care confirmd asigurarea unui nivel intern corespunzitor al
calitatii, in procesul de realizare a produsului.
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Furnizorul trebuie sa respecte toate cerintele prevdzute de Achizitor 1in prezentul Caiet de
sarcini.

Cerinte privind protectia mediului:

Furnizorul are obligafia de a se asigura ca personalul propriu/delegat va respecta -pe teritoriul
COLTERM SA- legislatia in vigoare privind protectia mediului si gestionarea deseurilor.
Modul de ambalare al produselor va fi corespunzétor pentru a asigura protectia la manipulare si
transport (condifii de temperaturd, umiditate). dar in acelasi timp, va fi optimizat astfel incét si
genereze un volum cét mai redus de deseuri de ambalaje. Dacé este posibil. pentru ambalarea
produsului se vor utiliza materiale reciclabile.

Produsele achizitionate trebuie sa respecte legislatia in vigoare in ceea ce priveste clasificarea,
ambalarea g1 etichetarea specificd categoriei de produse, inclusiv In ceea ce priveste prezenta
componentelor chimice periculoase.

Durata de viatd a produselor furnizate trebuie sa fie cat mai ridicatd, in scopul reducerii
costurilor pentru eliminarea deseurilor.

Personalul propriu/delegat al furnizorului are obligatia. ca pe teritoriul COLTERM, si
actioneze cu atentie si responsabilitate astfel incét sa evite orice agresiune asupra mediului prin
poluarea apei, aerului sau a solului.

La orice eveniment de mediu provocat de acesta pe teritoriul COLTERM (cum ar fi: pierderi de
combustibil, lubrefianti sau alte lichide periculoase de la mijloacele auto folosite). furnizorul
are obligatia de a interveni imediat si de a anunta achizitorul, iar limitarea si inlaturarea
efectelor se va face prin actiunea §i pe cheltuiala furnizorului.

Cerinte privind sanatatea si securitatea muncii i prevenirea situatiilor de urgenta
Furnizorul este obligat sd se asigure cd produsele sunt realizate in conformitate cu cerintele
esentiale de sigurantd si sdndtate din cadrul directivelor care reglementeazd caracteristicile
respectivelor produse.

Furnizorul se va asigura cé produsele livrate sunt realizate in conformitate cu cerintele esentiale
de sigurantd si sdnatate. previzute de reglementarile care specifica caracteristicile respectivului
produs. astfel Incat acestea sd nu pund in pericol s&ndtatea si siguranta utilizatorului.
Furnizorul va respecta prevederile legislatiei de securitate §i sinatate in munci si cele pentru
situafiile de urgenta si va lua toate masurile in vederea evitérii oricarui accident si imbolnavire
profesionala.

Furnizorul va respecta reglementdrile In domeniul SSM si SU. dintre care amintim
urmatoarele:

Legea nr. 319/ 2006 -legea securitatii si sanatatii in munca;

HG nr. 1425 /2006 - normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006:

Legea nr. 307/2006 - Legea privind apdrarea impotriva incendiilor, actualizata;

Legea nr. 481/2004 — Legea privind protectia civila, actualizata.

Director General Direét&y_r Distributie Coord. Compartiment Distributie
Petre Florinel Nenu Cristian Heredea sing. Flayius Buta
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